Nach DIN EN ISO 10140-2
Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand

Auftraggeber: Jansen Entwicklung GmbH & Co. KG

Objekt: Datum der Prifung: 13.11.2015

Sektionaltor
Einbau gemafl Zeichnungs-Nr. 15206618-51

Senderaum;

Volumen V= 83.56m
Zustand: leer

Art: Senderaum
Lage: EG

Empfangsraum;
Volumen V = 73.7m®

Zustand: leer
Art: Empfangsraum
Lage: EG

Prufflache: 7,8 m?

Priifschall: Rosa Rauschen ——R —— Versch. Bezugskurve nach 1SO 717-1
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Bewertung nach ISO 717-1:
R'w(C,Cy) = 39 (-2; -6) Cso.3150= -3 dB Cso.5000= -2 dB 5
Cyso-3150= -7 dB Cis0-5000= -7 dB/":‘;

Die Ermittlung basiert auf Geb4ude-Messungen, die in Terzbandern gewonnen wurden /-7 7/

Projekt-Nr. LB11406.1
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